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Bruckneudorf,
Lagerstraße 8-10

Perchtoldsdorf,
Mühlgasse 91

Wien,
Donaufelderstraße 251

Wr. Neustadt, Neunkirchnerstr. 57b
Völkermart, Klagenfurterstraße 36
St. Veit,

Friesacherstraße 74A
Klagenfurt, 

Südring 325
Judenburg,

Alban Berg-Gasse 2
Graz,

Eggenberger Allee 27 ς29
Feldbach,

Schillerstaße 60
Fürstenfeld,

Grazerstraße 15
Oberwart,

Eisenstädterstraße 53

Filialen und Reiseroute , Gesamt ca. 2.560 km

3580 Horn
Wienerstraße 7

3100 St.Pölten,
Porschestraße 17

4150 Rohrbach,
Wirtschaftszeile 1

4600 Wels,
Salzburgerstraße 27

5020 Salzburg,
Sterneckstraße 45

5760 Saalfelden,
Zellerstraße 47 A

6020 Innbruck,
Valiergasse 22

9500 Villach,
Kärtnerstraße 21-23

8280 Fürstenfeld,
Grazerstraße 15

7400 Oberwart,
Eisenstädterstraße 53

4060 Linz-Leonding,
Peintnerstraße 3
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
Beleuchtung

Wien Klagenfurt

Falsche Positionierung der Beleuchtung Falsche Positionierung der Beleuchtung, Quer zu den Gängen, 
Folge ist schlechte Ausleuchtung

Keine effiziente Ausleuchtung der Lagerräume: In der Folge entweder zu viele Lampen, zu wenig Licht oder Licht an der falschen 
Stelle
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
Heizung

Feldbach St. Pölten

Veraltete Heiztechnik, hier Baujahr 1981 Baujahr 1985

Verbauen von effizienter Heiztechnik spart bis zu 50 Prozent der Heizenergie
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
Heizung

Feldbach Klagenfurt

Flasche Positionierung der Heizlüfter, schlechte Wärmeverteilung ist die Folge

Richtige Positionierung für Umwälzen der Luft extrem wichtig, Regelung der Heizung und der Lüfter funktioniert (besser)
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
Heizkörper 

Völkermart Salzburg

Verstellte Heizkörper, eine Regelung ist nicht möglich Heizkörper hinter den Regalen, eine manuelle Regelung ist so 
nicht möglich

Durch nicht Regulierung der Heizkörper extrem hohe Wärmeverluste, schlechte Wärmeverteilung bei verstellten Heizkörpern, 
überschüssige Hitze wird teilweise durch Klimaanlagen wieder abgekühlt
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
Thermostatregler

Perchtoldsdorf Villach

Fehlende Thermostatregler, keine Regelung der Heiztemperatur 
möglich

Fehlende Thermostatregler

20 Prozent der Heizenergie kann durch richtige Regelung eingespart werden
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
Gebäudehülle

Wiener Neustadt Saalfelden

Undichte Lagertüren Undichte Lagertüren

Hohe Wärmeverluste durch defekte Gebäudehülle. Dichtgummis ersetzen
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Übergreifende Energetische Schwachstellen in den Filialen
FENSTER

Perchtoldsdorf Innsbruck

defekte Fenster, 
Wasser steht in den Zwischenräumen

Einfachverglasung,
Hohe Heizenergieverluste

Hohe Energieverluste und Folgeschäden sind zu erwarten.Investitionen sind aber kostspielig!
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Detaillierte Einsparungen durch Strom

Filiale Beleuchtung Wartung Stromeinkauf Spannungsregelung
10%

GESAMT 68.684,75 Euro 5.638,56 Euro 22.677,97 ϵ* Euro 21.050,87  Euro

Filiale HEIZUNG

Bruck bis Oberwart 35.004 Euro

Horn bis Linz 21.466 Euro

Gesamt 56.470 Euro

Detaillierte Einsparungen durch Heizung

Gesamt Strom: 
Å118.052,15 Euro 
*genauere Untersuchungen und Gespräche mit Lieferanten sind noch nötig 

Gesamt Heizung: 
Å35.004 EURO + 21.466 EURO
Åwurde nicht kalkuliert 
Ågenauere Untersuchungen sind nötig
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Wels

Å Investitionen einmalig in Beleuchtungsadapter und Leuchtmittel:

ca. 275 Lampen

ca. 7.500 Euro

ÅBeratung, Umsetzung, Überwachung PL (1.700 Euro)

ÅKosten gesamt: ca. 9.200 Euro

ÅEinsparungen pro Jahr ca.: 4.862 Euro

ÅAmortisation: ca. 1,70 Jahre

ÅOhne Spannungsregulierung und ohne Wartung
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Energieeffizienz ςDie Umsetzung

Umsetzung der ermittelten Einsparpotenziale der Beleuchtung in 4 
Niederlassungen : Völkermart, Perchtoldsdorf Lager, St. Pölten, Wels 

Ą Investitionen Beleuchtung: 54.600 Euro

Ą 8 Berater-Tage zu je 850 ϵ: 6.800 Euro 

Ą Investitionen Gesamt: ca. 61.400 Euro

Ą Einsparungen: ca. 20.000 pro Jahr

Ą Amortisation: ca. 2,7 Jahre
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Energiebezug ςDie Umsetzung

Optimierung der Primärenergiesituation in allen Niederlassungen durch 
bessere EK-Preise 

Ą 4 Berater-Tage zu je 850 ϵ: 3.400 Euro 

Ą Investitionen Gesamt:. 3.400 Euro

Ą Einsparungen: ca. 22.600 pro Jahr

Ą Amortisation: ca. 2 Monate
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Standort-Entsorgung

Ausgangssituation

ÅHistorisch gewachsene, heterogene Strukturen

ÅKaum nachverhandelte Preise

ÅTeilweise unpassende Behälter

ÅTeilweise unpassende Zuordnung der Abfallfraktionen

ÅTeilweise schlechte Sortierqualitäten

ÅHoher Aufwand durch lose Abholung für

BIRNER und Entsorger
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Standort-Entsorgung
Praxis-Beispiele

Hoher Personalaufwand ςOptimierung durch Behälterstellung bzw. Retro-Logistik
Bsp.: Perchtoldsdorf
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Standort-Entsorgung
Praxis-Beispiele

Unverhandelte Alt-Konditionen: 
Bisher am Beispiel St. Veit:  962,00ϵpro Tonne Entsorgungskosten für  ölverunreinigte Betriebsmittel
Aktueller Markt-Preis:          450,00€ pro Tonne
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Standort-Entsorgung
Zusammenfassung

ÅEinsparpotenziale sind überall vorhanden ca. 10.000-15.000 ϵ/p.a.

ÅUmsetzung von kleinen organisatorischen Maßnahmen sinnvoll

ÅEntsorgerwechsel bzw. Preisgespräche zwingend erforderlich

ÅZentrale Koordinierung kann sinnvoll zur Reduzierung internen Aufwandes sein

ÅWeitere Standort-Optimierungen erscheinen sinnhaft


